Hisense

Légkondicional6 berendezések
Kezelési utmutato
L1 tipusu taviranyitdohoz

Koészdnjiuk, hogy HISENSE késziiléket vasarolt.
Kérjiik, alaposan olvassa at ezt a utmutatot, hogy megfelelé kezeléssel hosszu ideig hibatlanul iizemeltethesse a

berendezést.



Taviran Zité .

| Taviranyité

A taviranyito jeleket sugaroz a rendszernek. A taviranyito és beltéri egység kozétt kdzvetlen ralatas szukseges.

SMART(multi rendszerben
nem elérhetd)

TEMP + -

Smart tizemmad inditasara szolgal.

POWER
Aberendezés ki és bekapcsolasa

SUPER

Gyors hités vagy fiités inditasa. A ventilator
maximalis fokozatban mikédik (a hiités
alapértelmezetthémérsékletbealiitasa16°C,
a fltésé 30°C)

IFEEL
Az | FEEL Uzemméodot kapcsolja be.
[smételt megnyoméssal az | FEEL

A hémérséklet, a pontos idd és az iddzités
beallitdsara szolgal..

MODE
Az lizemmadok kivélasztasara szolgal.

FAN
A ventilator sebességének fokozatonkénti
allitasa.

SLEEP
Alvé zemmdd ki- és bekapesolasa.

JIL swING

A vizszintes légterelés iranyanak bedllitasa,
automatikus mozgatas bekapcsolasa.

TIMER ON/CLOCK

kikapcsol.

Bekapcsolasi idézités beallitasa. A pontos

I; SWING { QUIET ) { DIMMER’
A figgdleges légterelés iranyanak
bedllitasa, automatikus mozgatas
bekapcsolasa.

8 HEAT (opcionalis)
A8 °C-os flitési izemmad bekapcsolésa.

QUIET

ido beallitasa.

TIMER OFF
Az iddzités beallitasa vagy torlése.

ECONOMY
Energiatakarékos izemmadbeeés
kikapcsolasa.

DIMMER

Csendes izemmad ki- és bekapcsolasa.

Az LCD kijelz6n megjelené szimbélumok jelentése:

A beltéri egység kijelz6jét kapcsolja ki.

$  Hiités mod »0) Szaritas mod % Ventilator mod 38758 T flités mod <8z Fiités mod
£% Automatavent. £ Max. ventilator i% Magas ventilator ;2 Kozepes ventilator 70 Alacsony ventilator
** Min. ventilstor (. Alvas 1 mod . Alvas 2 mod . Alvas 3mod . Alvas 4 mod
] ON ldézités kijelzése
o Smart méd @ Csendes mod #%  Takarékos mod @ Super moéd o 8888 B !
1d6 kijelzése
%> Jeltovabbitas L) | feel mod @ Billentylizar E B 7: Hoémérséklet {774 Elem allapota

Az lizemmédokat és a kapcsol6do funkcidkat a kbvetkez6kben részletesen bemutatjuk.



Taviran Zité .

| Taviranyité

& Elemek behelyezése

1. Tavolitsa el a taviranyitd fedelét a nyillal jelzett iranyba.
2. Helyezzen be uj elemeket figyelve a helyes (+) és (-) polaritasra.
3. Csusztassa vissza a fedelet a helyére.

Megjegyzés:
. 2db LR03 AAA (1,5 V) elemet hasznaljon. Ne hasznaljon téitheté akkumulatorokat. Azonos tipusu uj elemeket
hasznaljon. Cserélje az elemeket, ha kijelz6 elhalvanyodik.

& Tarolasi javaslat

A taviranyithato tarolhaté falra szerelt tartoban.

Megjegyzés: A fali tarté opcionalis tartozék.

=

o

& A taviranyité hasznalata

A légkondicional6 vezérléséhez iranyitsa a taviranyitét a
beltéri egységre. A taviranyitd maximum 7 méter tavolsagbol
mikodik.

(" N\

AFIGYELEM

A beltéri egység és taviranyito kozti stabil adatatvitel érdekében az
érzékelbt:

-Ovja kdzvetlen napsiitéstdl vagy mas erds fénytél. Erzékeld helye

-Tartsa tavol mas, taviranyitoval mikodoé berendezésektol. A
taviranyité nem mukaodik, ha targyak (fliggony, ajté stb)
akadalyozzak a kdzvetlen ralatast.




Hasznalat

| Uzemmodok

* Uzemmod kivalasztasa

A gomb lenyomasaval léptethet a kulénb6z6 Uzemmodok kézott

Eredmény :

b3

W B HOTES—» SZA
*

RITAS— VENTILATOR— FUTES

Az izemmddok minden gombnyomassal sorrendben valtoznak:

A fiitési lizemmod nem elérhet6 a csak hiitésre alkalmas késziilékek esetében.

+ Ventilator méd

A "' gomb tobbszori lenyomasaval allithatja a ventilator sebességét

FAN SPEED

Eredmény : A ventilator sebessége fokozatonként valtozik:
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W E> Auto —» Max. —» Magas —» Kézepes —» Alacsony —» Min.
4

a3 il
. .

"VEIyTI,LA: TOR" lizemmoddban az "AUTO" beéllitas nem valaszthato.
"SZARITAS" lizemmaédban a ventilator sebessége "AUTO” és nem

maodosithato.

+ Hémérséklet beallitasa

A gomb egyszeri lenyomasaval

Eredmény : a beallitott hdmérséklet 1°C -kal n6.

A gomb egyszeri lenyomasaval

Eredmény : 3 beallitott hémérséklet 1 °C-kal csdkken

+ Bekapcsolas

Beallithaté hémérséklet tartomanyok:
*FUTES, HUTES 16°C~30°C (61°F~86°F)

SZARITAS -7~7°C

VENTILATOR nem allithatd

*Megjegyzés: A ésa (D

gombok egyideji, 3 masodpercig tarté lenyomasaval a h6mérséklet kijelzés

atkapcsolhato Celsius és Fahrenheit skala k6zott
-Fiitési lizemméd egyes modellek esetében nem elérhet6

-Szaritas lizemmaodban a hémérséklet +/- 7°C tartomanyban allithato.

A @ gomb lenyomasaval torténik.

Eredmény: A beltéri egységen a bekapcsolt allapotot jelzé feny kigyullad.

A SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, 8HEAT,SLEEP és SUPER iizemmédokat és funkcidkat a kbvetkez6

oldalakon mutatjuk be.

- Egyes lizemmodok kézti atvaltasnal a berendezés egy ideig nem reagal. llyenkor varjon 3 percet. Ez normalis miikédés.
Fiitési izemmaodban egy ideig nincs levegé kifuvas. Ez 2-5 perc mulva indul meg, amikor a belsé hécserél6 elérte a

" megfelelé hémérsékletet.
Mindig varjon 3 percet az djrainditas el6tt.



Haszndlat _______ /~——

| A légterelés iranya

A fuggbleges légterel6 (vizszintes Iégaramlas) bekapcsolas utan automatikusan a
kivalasztott izemmddnak megfelel6 szogbe all.

N

Uzemmod Légterelés iranya

HUTES, SZARITAS horizontalis

*FUTES, lefelé
VENTILATOR

A légaramlas iranya szabadon allithaté a taviranyitd gombjainak lenyomasaval.
*Fiitési lizemmod csak a hészivattyus modelleknél érhet6 el.

¢ Fiiggdleges légterelés beallitasa (taviranyitéval)

A taviranyitéval a Iégaramlas iranya széles tartomanyban allithato.
A " (=" gombot egyszer lenyomva.
Eredmény: A fuggbleges terelélapat automatikusan fel és le mozog.

A" c; " gomb ismételt lenyomasaval .
Eredmény : A terel6lapat a pillanatnyi pozicioban megall.

\® Vizszintes légterelés beallitasa (taviranyitéval)

A taviranyitéval a Iégaramlas iranya széles tartomanyban allithato.
A "IN gombot egyszer lenyomva.
Eredmény: A vizszintes terel6lapat automatikusan jobbra és balra mozog.

A" I\ " gomb ismételt lenyomasaval.
Eredmény: A terel6lapatok a pillanatnyi pozicioban megallnak.

MEGJEGYZES: Ez a funkcié egyes modellek esetében nem elérheté.
llyenkor kézzel allithatja be a kivant szoget.

Ed (AN fiiggéleges légterelSket ne allitsa kézzel, mert miikédésbeli zavart okozhat. llyen esetben kapcsolja ki a késziiléket és
egy id6re aramtalanitsa. Ezutan visszaall a normal miikédés.

HUTES és SZARITAS médban ha hosszabb ideig lefelé iranyitja a légterelGket, eléfordulhat, hogy a képz6dé
kondenzviz kicsepeg a késziilékbdl.



Haszndlat _______ /~——

| SMART iizemmadd (nem elérheté multi rendszerekben)

L 4

Nyomja le a gombot.
Eredmény: Bekapcsolja a SMART tzemmodot (akar a @
A

készulek kikapcsolt allapotaban is), amely a

szoba pillanatnyi hémérsékletétél fliggéen TEMP. /
automatikusan beallitja a hémérsékletet és a

ventilator sebességét.

Hészivattyus modellek

Szoba hémérséklete Uzemmod Célhémérséklet
21°C( 70°F) vagy alatta FUTES 22°C(72°F)
21°C-23°C(70°F-73°F) VENTILATOR
Szoba hémérsékletének
23 °C_26 °C (730F_790F) SZARiTAS gs?ﬁkentése 2°C-kal 3 percen
elul.
26°C( 79°F) felett HUTES 26°C(79°F)
Csak hiitésre alkalmas modellek
Szoba hédmérséklete Uzemmod Célhdédmeérséklet
23°C( 73°F) vagy alatta FAN ONLY
Szoba hémérsékletének
23°C-26"C(73°F-79°F) DRY csokkentése 2°C- kal 3 percen
belil.
26°C( 79°F) felett COOLING 26°C(79°F)

SUPER modban a SMART gomb nem hasznalhato.
SMART médban a ECONOMY gomb nem hasznalhato.
Nyomja meg a MODE gombot a SMART iizemméd kikapcsolasahoz

Megjegyzés: SMART médban a hé6mérséklet, ventilator sebesség és a lIégaramlas iranya automatikusan
keriil beallitasra. Inverteres modellek esetében a hémérséklet +/- 7 °C-kal médosithato.

* Mi Allitt 5 SMART ii sgdban?

Amit érez Nyomégomb Beallitasi lehet6ségek

A beltéri egység ventilatoranak sebessége
minden gombnyomassal valtozik. Valasszon az 5
fokozat kozul.

Kényelmetlen érzet a
|égaramlas sebessége
miatt.

Nyomja meg egyszer, hogy a vertikalis (horizontalis)
Kényelmetlen érzet a Iégterel6k mozogni kezdjenek. Ismételt

|égaramlas iranya gombnyomassal régzitse az Onnek megfelelé

miatt. poziciéban.

\

L 4

Nyomja le a gombot.
Eredmény: A berendezés kilép a SMART uzemmaédbol. w

2[2




Haszndlat _______ /~——

| 8°C- os flitési lizemmad

8°HEAT nyomogombbal bekapcsolhatja a 8°C-os temperalo fitést.
Ebben az uzemmodban a ventilator sebessége automatikusan "AUTO" beallitdsba kapcsol.
¢ Hogyan kapcsolhatom be a 8 HEAT lizemmoddot?

Nyomja le a gombot fltés tzemmaodban.

@ .%‘ .WERDFF
Eredmény : A 8° C-os flités mdd bekapcsol. D ¢

«_Hogyan kapcsolhatom kia 8 HEAT {izemmodot?
Nyomjon le egy gombota , ésa(=__ ) gombokat kivéve.

Eredmény: A kijelzéréla s ikon eltlinik és a 8°HEAT uzemmad kikapcsol.

Megjegyzés:
A 8HEAT ilizemmaddban az alapértelmezett hémérséklet beallitas 8°C.
A 8°HEAT fiités csak a légkondicional6 fiitési lizemmaédjaban hasznalhato.

| SUPER iizemméd

A SUPER lizemmaéd gyors felfiitésre vagy lehitésre hasznalhato, a berendezés
be- vagy kikapcsolt allapotaban. SUPER modban allithato a légterelés iranya és
az idoézites.

¢ Hogyan kapcsolhatom be a SUPER iizemmédot?

: R
Nyomjalea S, gombot hités médban.

Eredmény: A ventilator maximalis fokozatba kapcsol, a
hémérséklet beallitas 16°C (61°F).

Nyomjalea /@ gombot fiités modban.

Eredmény : A ventilator automatikus fokozatba kapcsol,
a hémérséklet beallitas 30°C(86°F).

¢ __Hogyan kapcsolhatom ki a SUPER (izemmodot?
Nyomja le a SUPER , MODE, FAN, ON/OFF vagy a SLEEP gombok valamelyikét.

Eredmény: A Kijelzé visszatér a korabbi allapotba,
a berendezés kilép a SUPER maodbal.

kikapcsolvd T

Megjegyzés:
A SMART gomb nem hasznalhaté SUPER médban.
Az ECONOMY gomb nem hasznalhaté SUPER médban.

A légkondicionalé 15 percig miikédik SUPER médban. Ha ez id6 alatt a fenti gombok egyikét sem nyomta meg, akkor
automatikusan kilép a SUPER médbal.



Haszndlat _______ /~——

| Idozitett lizemmodok

A rendszer bekapcsolasanak idozitése egy kényelmes funkcio. Reggel beallithatja, hogy hazaérkezésekor
kellemes kérnyezet fogadja. Ugyanigy hasznalhatja egy jo alvashoz is.

®_Hogyan kapcsoliam be a bekapcsolasi idézitést (TIMER ON) 2
1. Nyomjalea gombot.

Eredmény: “ON 12:00" villog a kijelzdn.

NYOMJA
N

2. Nyomja a es gombokat.

Eredmény : Egyszeri lenyomassal egy perces Iépésekkel allitja az
idézitést. Masfél masodperces lenyomasok 10 masodperces
ugrastengedmeényeznek. Ennélhosszabban nyomvatartva 1
oras ugrasok koévetkeznek.

3.Ha a kivant idépont megjelent a kijelzén, nyomja le ujra a TIMER ON gombot jovahagyasként.

Eredmény : Egy hangjelzést hall. (o) (@2
A bekapcsolast jelzé "ON" fény villogni kezd.
A beltéri egység "TIMER" kijelzje kigyullad.

4. A bedllitott id6pont még 5 masodpercig latszik a kijelzén, majd visszaall az aktualis id6re.

How kapcsoljam ki az (bekapcsolasi) idozitést?

Nyomja le jraa (-5 ) gombot.

Eredmény : Egy hangjelzést hall és a kijelzordl eltlinik a Py o
bekapcsolasi idézitésre utalo jelzés. m

Megjegyzés: A kikapcsolasi id6zités beallitasa hasonloan torténik. llyenkor a berendezés
kikapcsolasanak idépontjat sziikséges beallitani.

[ QUIET iizemméd

Ebben az tzemmodban a berendezés alacsony kompresszor frekvencian és ventilator sebességgel tizemel

az alcsony zajszint érdekében.

Megjegyzés: A QUIET ilizemmédbél kiléphet a MODE,FAN,SMART,SUPER gombokkal.
|ECONOMY iizemméd l

Ez a berendezés energiatakarékos Uzemmaodja.

Megjegyzés:

Az ECONOMY gomb nem miikédik SMART és SUPER médban.
Az ECONOMY modbdl az alabbi gombokkal Iéphet ki: ON/OFF , MODE ,TEMP A ,TEMP , FAN SPEED, SLEEP,
QUIET vagy ECONOMY. Y



Haszndlat _______ /~——

| CLOCK nyomégomb
*__Hogyan allitsam be a pontos idét?
1. Tartsa nyomva a gombot kb. 3 mp-ig.
Eredmény :  AKkijelzén az id6 villogni kezd. @/ IZ>

2. Nyomja a és gombokat.

Eredmény: Egyszeri lenyomassal egy perces lépésekkel allitja az id6t.
Masfél masodperces lenyomasok 10 masodperces ugrast
eredményeznek. Ennél hosszabban nyomva tartva 1 6ras
ugrasok kovetkeznek.

3. Tartsa nyomva a gombot kb. 3 mp-ig.
Eredmény : A pontos ido beallitasra kerult. @"

IMMER ECONOMY

| IFEEL iizemméd

A taviranyito beépitett hémeérseklet érzékel6vel rendelkezik. A tartozkodasi helyén mért ertéket tovabbitja
a beltéri egységnek, mely ugy mikédik, hogy Onnek a maximalis komfortot biztositsa

®_Hogyan kapcsoliam be az IFEEL médot 2

Nyomja meg az gombot.

Eredmény: A kijelzén megjelenik az adatatvitel ikonja és
az IFEEL funkcié bekapcsolodik.

Megjegyzés:

Ugy helyezze el a taviranyitét, hogy a jelét a beltéri egység kénnyen venni tudja.
Kapcsolja ki az IFEEL médot, amikor a berendezést kikapcsolja, igy energiat takarithat meg.

* 1 i az IFEEL modot?

Nyomja meg az gombot Ujra. @ s
Eredmény: A kijelz6r6l eltlinik az adatatvitel ikonja és az ’

IFEEL funkcio kikapcsol.

| Dimmer nyomégomb

‘ !! ! !. E - ! !:1 - Pe [1 .t9
Nyomja meg a gombot a beltéri egység fényeinek kikapcsolasahoz.

Megjegyzés: Zmy) s
A lekapcsolt fények felgyulladnak, ha a taviranyitét hasznalja. W




Haszndlat _______ /~——

| SLEEP (alvas) iizemméd

A SLEEP tizemméd hasznalhaté HUTES, FUTES vagy SZARITAS madban. Ez a funkcié még
komfortosabb alvast biztosit Onnek.

* A berendezés 8 6ra mikddes utan automatikusan kikapcsol

= A ventilator sebessége automatikusan alacsony fokozatba kapcsol.

3 SLEEP modot?

A gomb minden egyes lenyomasaval.
Eredmény : A miikodési mod az alabbiak szerint valtozik:
ALVAS 1—» ALVAS2—» ALVAS3 —» ALVAS4 — Kilépés SLEEP modbp

™

ALVAS1 méd:

= A bedllitott hémérséklet max 2°C (2°F) -kal n6 2 6ra alatt, ha a berendezés folyamatosan hiités
moddban mikdodik. Ezt kdvetden egyenletes hdmérsékletet tart.

= A bedllitott hdBmérséklet max 2°C (2°F) -kal cs6kken 2 éra alatt, ha a berendezés folyamatosan flités
modban mikodik. Ezt kovetden egyenletes hdmérsékletet tart.

ALVAS2 méd:

" A bedllitott hdmérséklet max 2°C (2°F) -kal né 2 6ra alatt, ha a berendezés folyamatosan hiités modban
mikaodik. 6 6ra utan a hémeérséklet 1°C (1°F) -kal csékken, majd 7 6ra utan tovabbi 1°C (1°F) -kal csékken

" A beallitott hdmérséklet max 2°C (2°F) -kal csokken 2 éra alatt, ha a berendezés folyamatosan fités
maédban miikédik. 6 ora utan a hdmérséklet 1°C (1°F) -kal n6é, majd 7 6ra utan tovabbi 1°C (1°F) -kal né.

ALVAS3 méd:

* A beadllitott hémérséklet 1°C (1°F) -kal n6 az elsé draban, majd tovabbi 2 °C (2°F)-kal né a masodik
oraban, ha a berendezés folyamatosan hiités médban miikodik. 6 éra utan a hémérséklet 1°C (1°F) -
kal csokken, majd 7 6ra utan tovabbi 2°C (2°F) -kal cstkken.

" A beallitott hdmérséklet 1°C (1°F) -kal csdkken az els® 6raban, majd tovabbi 2 °C (2°F)-kal csékken
a masodik 6raban, ha a berendezés folyamatosan fltés médban mikaodik. 6 éra utan a hdmérséklet
1°C (1°F) -kal nd, majd 7 6ra utan tovabbi 2°C (2°F) -kal né.

SLEEP mode 4:

= A hémérséklet allando.

Megjegyzés: Nyomja le a SUPER ,SMART, MODE vagy FAN gombok egyikét a SLEEP modbol kilépéshez.
Megjegyzés: A "Sleep" iizemmodok gombjanak négyszeri lenyomasaval vagy mas lizemmaédok (SUPER, SMART vagy
FAN (ventilator) gombjanak lenyomasaval kiléphet az alvas funkciobd6l még olyan berendezések esetében is, melyek
nem ismernek 4 féle alvasi programot.

Megjegyzés: Fiités nem elérhetd csak hiitésre alkalmas berendezések esetén.



